INFORMAGOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA EM CUMPRIMENTO AO
DECRETO FEDERAL N° 5.440 DE 04/05/2005

Santa Barbara d'Oeste FEVEREIRO/2016

Sistemas: ETAIl, ETA IV E POCOS ANDORINHAS, SANTO ANTONIO SAPEZEIRO

. PORTARIA N° 2.914 do MS
i Bl UNIDADES e e e
Aspecto Limpido Limpido 1711 Limpido
Gosto* Intensidade 6 7 <2
Odor * Intensidade 6 7 Ausente
Cloro livre mgl/l 0,2a2,0 1711 1,5
pH --- 6,0a29,5 1711 7,2
Cor aparente UH® 15 1711 2,6
Turbidez uT® 5 1711 0,7
Aluminio mg/l 0,2 47 0,051
Ferro mg/l 0,3 63 0,069
Manganés mgl/l 0,1 62 0,017
Fluoretos mgl/l 0,6a0,8 1711 0,7
Coliformes Totais NMP/100 ml Ausente em 95% 209 Ausente
Escherichia Coli NMP/100 ml Ausente 209 Ausente
Heterotroficas UFC® 500 32 9,7
Trihalometanos Total* mg/l 0,1 12 <0,008
Acidos haloacéticos Total* mgl/l 0,08 12 <0,0004
Bromato* mgl/l 0,01 12 <0,005
Clorito* mgl/l 1,0 12 <0,1
Cloraminas Total* mg/l 4,0 12 0,17
2,4,6 Triclorofenol* mg/l 0,2 12 <0,002
Microcistinas ug/L 1,0 5 <0,3
Saxitoxinas ug/L 3,0 5 <1
OBSERVAGAO

(1) — valor maximo permitido

(2) — unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(3) — unidade de turbidez

(4) — unidade formadora de colonias
(*) - frequéncia trimestral

a) Informagdes disponiveis: Sede: Rua José Bonifacio, 400 Centro

b) Riscos de satide: Usar somente agua tratada, para nio haver problema de contaminacio.

¢) Resumo médio mensal das analises

d) Os mananciais do DAE ndo oferecem perigo a saude. Ndo consumir agua que ndo seja oferecida pelo DAE




