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Nome do Sistema de Abastecimento

ETA Il ETA IV, POCO RECANTOS DAS ANDORINHAS E
POCO SANTO ANTONIO DO SAPEZEIRO

Em cumprimento ao Decreto Federal n°® 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definicbes e procedimentos sobre o controle
de qualidade da dgua de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgagéo de informacéo ao
consumidor sobre a qualidade da dgua para consumo humano e, em consonancia com o Anexo XX e XXI da Portaria de
Consolidag&o n° 05-Consolidacdo das Normas sobre as A¢des e os Servigos de Satde do Sistema Unico de Salde de 28 de
Setembro de 2017 do Ministério da Salde, que estabelece o padréo de potabilidade da Agua segue-se o Relatério Mensal.

Parametros Unidade VMP® Amostras Realizadas Resultados Médios
Aspecto Limpido Limpido 1712 Limpido
Cloro residual livre mg/L 0,2a2,0 1712 1,77
pH 6,0a9,5 1712 7,09
Cor aparente UH® 15 1712 1,28
Turbidez ut® 5 1712 0,23
Aluminio mg/L 0,2 47 0,043
Ferro mg/L 0,3 57 0,02
Manganés mg/L 0,1 35 0,011
Fluoretos mg/L 0,6a0,8 1712 0,7
Nitrato mg/L 10 10 0,79
Cloreto mg/L 250 10 12,2
Dureza Total mg/L 500 10 12,48
Condutividade Elétrica uS/cm *x 122 97,68
Coliformes Totais NMP/100 mL | Ausente em 95% 213 Ausente
Escherichia Coli NMP/100 mL Ausente 213 Ausente
Bactérias Heterotroficas UEC/mL ¥ 500 28 0,68

OBSERVAGAO:

(1) Valor Maximo Permitido

a) Informacgdes disponiveis: Sede: Rua José Bonifacio, 400 Centro

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

b) Riscos de saude: Usar somente agua tratada, para ndo haver problema de contaminagéo.

(3) Unidade de Turbidez

¢) Resumo médio mensal das analises

(4) Unidade Formadora de Col6nias

d) Os mananciais do DAE né&o oferecem perigo a sadde. Ndo consumir 4gua que néo seja oferecida pelo DAE

(**) VMP sem comparativo




