SANTA BARBARA D'OESTE

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE

Rua José Bonifacio, 400 Centro Santa Barbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037

Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

Controle de Qualidade da Agua de Consumo Humano

Em cumprimento ao Decreto Federal n° 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definigées e procedimentos sobre o controle de
qualidade da agua de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgagao de informagao ao consumidor
sobre a qualidade da agua para consumo humano e, em consonancia com Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n°05 de 2017 do
Ministério da Satide, que estabelece o padrio de potabilidade da Agua segue-se o Relatério Mensal.

Nome do Sistema de Abastecimento Poco Santo Anténio do Sapezeiro MAIO 2022
Relatério Mensal do Sistema de Abastecimento de Agua
Saida do Tratamento Sistema de Distribuigcao
Parametros Unidade VMP @ Amostras | Amostras | Forado | Amostras | Amostras | Forado
previstas | realizadas padrao previstas | realizadas padrao
(Semanal) (Mensal) (Mensal) (Mensal) (Mensal) (Mensal)
Turbidez uT® 1,0* 5 31 0 10 10 0
Cloro Residual Livre mg/l 0,2a50" 5 31 0 10 10 0
Coliforme Totais NMP/100 mL A“sgeg:/‘: em 2 14 0 10 10 0
Escherichia Coli NMP/100 mL| Ausente 2 14 0 10 10 0
pH - 6,0a9,5 5 31 0 10 10 0
Cor aparente UH® 15 5 31 0 10 10 0
Aluminio mg/l 0,2 0 1 0 0 1 0
Ferro mg/l 0,3 2 5 0 2 4 0
Manganés mg/l 0,1 2 5 0 2 4 0
Fluoretos mg/l 0,6a0,8 5 31 5 10 10 1
Nitrato® mg/L 10 1 1 0 1 0
Cloreto® mg/L 250 1 1 0 1 1 0
Dureza Total® mg/L 300 1 0 1 1 0
Condutividade Elétrica uS/cm -- 5 31 0 10 10 0
Gosto © intensidade 6 1 1 0
Odor © intensidade 6 1 1 0 --- --- ---
Trihalometanos Total © mg/L 0,1 1 1 0 - — —
Acidos Haloacéticos Total © mg/L 0,08 1 1 0 --- - -
Bromato © mg/L 0,01 1 1 0 - — —
Clorito © mg/L 1,0 1 1 (]
Cloraminas Total © mg/L 4,0 1 1 0 — - —
2,4,6 Triclorofenol © mg/L 0,2 1 1 0
Microcistinas " pg/L 1,0 1 1 0 --- -- --
Saxitoxinas " ug/L 3,0 1 1 0 --- --- ---
Parametros ETA REDE
Turbidez/Média Mensal (UT) 0,20 0,20
Turbidez/Valor Maximo encontrado (UT) 0,30 0,30
Cloro Residual Livre / Média mensal (mg/L) 1,50 1,30
Cloro Residual Livre /Valor minimo encontrado (mg/L) 1,00 1,00

(1) Cloro Residual Livre na Rede

(8) Frequéncia Mensal

2)Valor Maximo Permitido

(9) Resolugao SS-250 , de 15/08/1995

3) Unidade de Turbidez

4) Unidade Formadora de Col6nias

*Menor que 1,0 UT na Saida do Pogo

6) Frequéncia Semestral

(2)
®3)
“4)
(5) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L)
(6)
)

7) Cianotoxinas (Frequéncia Semestral )

Anexo XX da Portaria de Consolidacédo n°05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS n°888
de 2021 e Portaria GM/MS n°2472




LOCALIZACAO DOS PONTOS FORA DO PADRAO DA AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - REDE DE DISTRIBUIGAO

Parametro

Local da coleta

Data

Resultado

Providéncia

Resultado da Recoleta

Fluoreto

Estrada Saulo W.Fornazin
n°248

18/05/2022

0,524 mg/L

Acerto de Dosagem




