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Portaria GM/MS N°888

Parametros Unidades Sy Amostras Realizadas Resultados Médios
Escherichia Coli NMP/100 ml ® Ausente 4 Ausente
Coliformes Totais NMP/100 ml ® Ausente 4 36,2
pH - 6,5a49,5 4 7,5
Cor aparente UH® 15 4 1,0
Turbidez uTt® 5 4 0,25
Condutividade elétrica uS/em * 4 148,7
Temperatura oc * 4 22,6
OBSERVAGAO

(1) Valor Maximo Permitido

Anexo XX da Portaria de Consolidacéo n°05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS n°888 de 2021 e Portaria GM/MS
ne2472

(2) Unidade de Turbidez

4-Unidade Hazen (mgPt-Col/L)

(3) Numero Mais Provavel

(**) VMP sem comparativo




